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Format

Nr proj.

Schemat strukturalny - zasilanie tor A1 i B1 Nr rys.

1Nr ark.

Arkuszy 1

SkalaACK CYFRONET AGH Pychowice. 
Opracował

2500kVA
15,75/0,4

TR A1
typ żywiczny

Rozdz. RG A1

Załącznik nr 9

Rozdz. RG B1

2500kVA
15,75/0,4

TR B1
typ żywiczny

Legenda:

Rozdzienice RG A1 i RG B1. Parter. 
05.2015 05.2015 05.2015

QA1OPIS STANÓW SZR1 i 2:

Normalna praca, zasilanie z toru A1 i B1

Praca awaryjna (awaria na obu
przyłączach zasilania
podstawowego), zasilanie z
agregatu

1

0

QAG1

0

1

SZR1 SZR2

QB1 QBG1

1

0

0

1

Awaria zasilania z toru A1 1 0 1 0

1 0 1 0Awaria zasilania z toru B1

GENERATOR G1
2500kVA

M M

RG15kV POLE NR ... RG15kV POLE NR ...

J. Kowalczyk

ACK CYFRONET AGH Pychowice. Schemat strukturalny  - zasilanie tor A1 i B1.
Rozdzienice RG A1 i RG B1. Parter. 
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Tytuł

projektu

rysunku
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DATA

SprawdziłProjektował

NAZWISKO

Format
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Nr rys.

1Nr ark.

Arkuszy 1

SkalaOpracował

2500kVA
15,75/0,4

TR A2
typ żywiczny

Rozdz. RG A2 Rozdz. RG B2

2500kVA
15,75/0,4

TR B2
typ żywiczny

05.2015 05.2015 05.2015

QA2OPIS STANÓW SZR1 i 2:

Normalna praca, zasilanie z toru A2 i B2

Praca awaryjna (awaria na obu
przyłączach zasilania
podstawowego), zasilanie z
agregatu

1

0

QAG2

0

1

SZR1 SZR2

QB2 QBG2

1

0

0

1

Awaria zasilania z toru A2 1 0 1 0

1 0 1 0Awaria zasilania z toru B2

GENERATOR G2
2500kVA

M M

RG15kV POLE NR ... RG15kV POLE NR ...

J. Kowalczyk ACK CYFRONET AGH Pychowice. 

Schemat strukturalny - zasilanie tor A2 i B2

Załącznik nr 10

Rozdzienice RG A2 i RG B2. Parter. 

ACK CYFRONET AGH Pychowice. Schemat strukturalny  - zasilanie tor A2 i B2.
Rozdzienice RG A2 i RG B2. Parter. 

Legenda:

ACK CYFRONET AGH Pychowice. 
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Tytuł
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rysunku
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Schemat strukturalny - zasilanie tor A1 Nr rys.

1Nr ark.

Arkuszy 1

SkalaOpracował

Rozdz. RIT A1

Legenda:

Rozdzienica systemów IT RIT A1. Przyziemie. 

J. Kowalczyk ACK CYFRONET AGH Pychowice. 

Załącznik nr 11
ACK CYFRONET AGH Pychowice. Schemat strukturalny - zasilanie tor A1. 
Rozdzienica systemów IT RIT A1. Przyziemie. 
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Legenda:

05.2015 05.2015 05.2015

J. Kowalczyk ACK CYFRONET AGH Pychowice. 

Schemat strukturalny - zasilanie tor B1
Rozdzienica systemów IT RIT B1. Przyziemie. 

Załącznik nr 12
ACK CYFRONET AGH Pychowice. Schemat strukturalny - zasilanie tor B1. 
Rozdzienica systemów IT RIT B1. Przyziemie. 
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05.2015 05.2015 05.2015

J. Kowalczyk

Rozdz. RIT A1

Legenda:

Schemat strukturalny - zasilanie tor A2
Rozdzienica systemów IT RIT A2. I piętro.

ACK CYFRONET AGH Pychowice. 

Załącznik nr 13
ACK CYFRONET AGH Pychowice. Schemat strukturalny - zasilanie tor A2. 
Rozdzienica systemów IT RIT A2.  I piętro. 
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Legenda:

05.2015 05.2015 05.2015

J. Kowalczyk ACK CYFRONET AGH Pychowice. 

Schemat strukturalny - zasilanie tor B2
Rozdzienica systemów IT RIT B2. I piętro.

Załącznik nr 14
ACK CYFRONET AGH Pychowice. Schemat strukturalny - zasilanie tor B2. 
Rozdzienica systemów IT RIT B2.  I piętro. 



Legenda:

Rozdz. RK A1B1
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SprawdziłProjektował
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Format
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Nr rys.

1Nr ark.
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SkalaOpracował

Schemat strukturalny - zasilanie klimatyzacji. 
Rozdzienica klimatyzacji RK A1B1. Przyziemie. 

05.2015 05.2015 05.2015

OPIS STANÓW SZR 1 i 2:

Normalna praca, zasilanie z toru A1 i B1

Praca awaryjna (awaria na obu
przyłączach zasilania
podstawowego), zasilanie z
agregatu

*SZR redundanty

Q1 Q2

1

1

0

0

Awaria zasilania z toru A1 1 0

0 1Awaria zasilania z toru B1

*SZR redundanty - redundacja sterownikowa

J. Kowalczyk

Załącznik nr 15
ACK CYFRONET AGH Pychowice. Schemat strukturalny - zasilanie klimatyzacji. 
Rozdzienica klimatyzacji RK A1B1. Przyziemie. 

ACK CYFRONET AGH Pychowice. 



Rozdz. RK A2B2

Format

Nr proj.

Nr rys.

1Nr ark.

Arkuszy 1

Skala

OPIS STANÓW SZR 1 i 2:

Normalna praca, zasilanie z toru A i B

Praca awaryjna (awaria na obu
przyłączach zasilania
podstawowego), zasilanie z
agregatu

*SZR redundanty

Q1 Q2

1

1

0

0

Awaria zasilania z toru A 1 0

0 1Awaria zasilania z toru B

*SZR redundanty - redundacja sterownikowa

Załącznik nr 16
ACK CYFRONET AGH Pychowice. Schemat strukturalny - zasilanie klimatyzacji. 
Rozdzienica klimatyzacji RK A2B2. I piętro. 

Legenda:
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projektu

rysunku

PODPIS

DATA

SprawdziłProjektował

NAZWISKO

Opracował

Schemat strukturalny - zasilanie klimatyzacji. 
Rozdzienica klimatyzacji RK A2B2. I piętro. 

05.2015 05.2015 05.2015

J. Kowalczyk ACK CYFRONET AGH Pychowice. 



Przeb icie  30x25cm
spód: -0.95
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wierzch:-0.94
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Przeb icie  30x25cm
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g
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zamurowany
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RO.-1

I
Agregat prądotwórczy

otwór
2xØ80,
h=280cm

MASA: 25kg

MASA: 25kg

MASA: 70kg

MASA: 1600kg MASA: 1600kg

Przebi c i e Ø275
Rzosi  -2,58 od poziomu 0,00
Przebi c i e Ø275
Rzosi  -2,58 od poziomu 0,00

hd=2,4m

350x1000
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poziom 0.00
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P RZE BICIE W S TROPIE
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P RZE BICIE W S TROPIE

630x170
Rg=-1,25

320x160
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NWz

PRZYZIEMIE

ZAŁĄCZNIK NR 17

UPS A1.1UPS-A1.3UPS-B1.1UPS-B1.3

QBA1.2
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Przeb icie  30x25cm
Spód: 315

TT-przebicie 33x82

SZ
AC

HT
 T

T

Przeb icie  25x15cm
Spód: +3,15

Przeb icie  20x15cm
Spód: +3.15

Przeb icie  20x15cm
Spód: +3.15

Przeb icie  20x15cm
Spód: +3.15

Przeb icie  20x15cm
Spód: +3.15

Stacja operatorska
systemów bezp ieczeństwa

SSWiN, kon tro li dostępu
 - monito r 22"

Stacja operatorska
systemu sygna lizacji
pożaru - monitor 22"

Stacja operatorska
systemu BMS - monitor 22"

Monitor 42" systemu CCTV

Monitor 42" systemu CCTV

Monitor 22" systemu CCTV

Monitor 22" systemu CCTV

Centrala systemu sygnalizacji
pożaru

Przedstawione wymiary
są orientacyjne,

rysunek przedstawia  ideę
rozmieszczenia urządzeń.

Monitory 42" należy
zamontować na  ścianie
powyżej monitorów 22"

lod ówka
p od bla tem

u my wa lkam ik ro fala
p odwies zona
d o g órn ej szafki

RO.0
i RD.0

przeb icie  strop +4.76

wentyl. gr20cm
Panele tłumiące

500x400

hd=2,6m
400x350

hd=0m
1300x700

przeb icie
poziom 0.00

przeb icie
poziom 0.00

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

RG BUD

PARTER

ZAŁĄCZNIK NR 18



TT-przebicie 33x82

SZ
AC

HT
 T

TTT-przebicie Ø 36
na dach

Przeb icie  20x15cm
Spód: +7.90

Przeb icie  20x15cm
Spód: +7.90

Przeb icie  20x15cm
Spód: +7.90 Przeb icie  20x15cm

Spód: +7.90
Przeb icie  20x15cm
Spód: +7.90 Przeb icie  20x15cm

Spód: +7.90

lod ówka
p od bla tem

u my wa lkam ik ro fala
p odwies zona
d o g órn ej szafki

HP52 + g

HP25 + g RO.1 i
RD.1

1700x700

PIĘTRO

ZAŁĄCZNIK NR 19
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Przebic ie 30x25cm
spód: -0.95

Przebic ie 30x25cm
wierzch:-0.94

T T-przebicie 40x25

Przebic ie 30x25cm
wierzch:-0.94

HP
25

 + 
g

HP52 + g

zamurowany
otwór
rewizyjny 100x80cm

RO.-1

I
Agregat prądotwórczy

otwór
2xØ80,
h=280cm

MASA: 25kg

MASA: 25kg

MASA: 70kg

MASA: 1600kg MASA: 1600kg

Przebi c i e Ø275
Rzosi  -2,58 od poziomu 0,00
Przebi c i e Ø275
Rzosi  -2,58 od poziomu 0,00

hd=2,4m

350x1000

przebic ie
poziom 0.00

przebic ie
poziom 0.00

320x160
Rg=-1,30

520x160
Rg=-0,7

240x120
Rg=-1,25

40x40
P osadzka

300x200
Rg=-0,7

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

630x170
Rg=-1,25

320x160
Rg=-1,30

NWz

PRZYZIEMIE

ZAŁĄCZNIK NR 20



HP25 + g

HP
52

 + 
g

Przebic ie 30x25cm
Spód: 315

T T-przebicie 33x82

SZ
AC

HT
 TT

Przebic ie 25x15cm
Spód: +3,15

Przebic ie 20x15cm
Spód: +3.15

Przebic ie 20x15cm
Spód: +3.15

Przebic ie 20x15cm
Spód: +3.15

Przebic ie 20x15cm
Spód: +3.15

Stac ja operatorska
systemów bezpieczeństwa

SSWiN, kontroli dostępu
 -  monitor 22"

Stac ja operatorska
systemu sygnalizacji
pożaru -  monitor 22"

Stac ja operatorska
systemu BMS -  monitor 22"

Monitor  42" systemu CCTV

Monitor  42" systemu CCTV

Monitor  22" systemu CCTV

Monitor  22" systemu CCTV

Centrala systemu sygnalizacji
pożaru

Przedstawione wymiary
są or ientacyjne,

rysunek przedstawia ideę
rozmieszczenia urządzeń.

Monitory  42" należy
zamontować na ścianie
powyżej monitorów 22"

lod ówka
p od bla tem

u my wa lkam ik ro fala
p odwies zona
d o g órn ej szafki

RO.0
i RD.0

przebic ie s trop +4.76

wentyl. gr20cm
Panele tłumiące

500x400

hd=2,6m
400x350

hd =2,7m
1300x700

przebic ie
poziom 0.00

przebic ie
poziom 0.00

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

P IONY  C.O.
P RZE BICIE W S TROPIE

RG BUD

PARTER

ZAŁĄCZNIK NR 21
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na dach

Przebic ie 20x15cm
Spód: +7.90

Przebic ie 20x15cm
Spód: +7.90

Przebic ie 20x15cm
Spód: +7.90 Przebic ie 20x15cm

Spód: +7.90
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Format

Nr proj.

Nr rys.

1Nr ark.

Arkuszy 1

Skala

Załącznik nr 23
ACK CYFRONET AGH Pychowice. Schemat strukturalny
zasilania szaf serwerowych z szynoprzewodów SZP

Legenda:

Tytuł

Tytuł

projektu

rysunku

PODPIS

DATA

SprawdziłProjektował

NAZWISKO

Opracował

Schemat strukturalny zasilania szaf 
serwerowych z szynoprzewodów SZP

05.2015 05.2015 05.2015

J. Kowalczyk ACK CYFRONET AGH Pychowice. 

Rozdz. RIT

3 3 3 3


